LEGENDA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA DI PROGETTO
pozzetto in CLS con chiusino in ghisa D400 dim. 40x40x60 cm

con pozzetto in CLS con chiusino in ghisa D400 dim. 40x40x20

tubazione in PE diametro 90mm entro scavo predisposto
c

Plinto di fondazione in CLS dim. 90x70x80 cm
Contatore Enel e quadro di comando e protezione
Tubo linea pubblica illuminazione in oggetto
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SEZIONE B
scala 1:50

VARIANTE N°1 -

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA "ROZZOLA"

PROGETTO URBANISTICO
Planimetria delle linee illuminazione Pubblica

Comune di Zugliano
Provincia di Vicenza

| COMMITTENTI

IL PROGETTISTA

Scala 1:1000 - 1:50

TAVOLA
17di20

Arch. Alessandro Cavaleri

|
Studzo Cavaleri
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linea pub: illuminazione @ 80 mm

linea acquedotto

Pendenza 1%
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CORSIE DI MARCIA

Pendenza 1%
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alessandro.cavaleri@studio-cavaleri.it

Rivestimento'in cls

dello spessore di 10cm e rivestito con sabbia
ai lati e nella parte supericre per uno

pendenza > all"T%posato sul letto di sabbia
spessore di 200mm

fognatura : tubo in PVC @400mm con




